
建築物名称 旭川市２１世紀の森バンガロー
建築物所在地 旭川市東旭川町瑞穂９３７番地

　　　　　　測定場所 バンガロー 指針値
（μg/m3） （２０℃）

測定物質

アセトアルデヒド ３５ ４８

採取日

採取時刻

温度（℃）

湿度（％）

採取方法

検査方法

備考

室内空気中化学物質の測定結果について

固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法

定量下限値：２μｇ/ｍ3，各物質の濃度は２０℃換算

下記の施設について，室内空気中化学物質の測定を行い，厚生労働省の示す室内空気中化学物質の濃度
指針値を超えるアセトアルデヒドが検出されたところですが，旭川市公共建築物室内空気汚染対策指針及び
マニュアルに基づく低減対策を講じた上で再検査したところ，測定物質について指針値を下回る数値となっ
たのでお知らせします。

平成２８年９月１３日

１４：００～１４：３０

１８．１

７５．８

ＤＮＰＨカートリッジに３０分間捕集（１.０Ｌ/分）


